
 

 

 

 

 

 

Valores Encontrados no Mês 

Parâmetro 

Analisado 

Local 

da 

Análise 

Unidade 
Valores 

Permitidos 

Valor 

Mínimo 

Encontrado 

Valor 

Máximo 

Encontrado 

Valor 

Médio 

Número de 

Análises 

Realizadas 

Valores 

Encontrados 

Padrão 
Fora dos 

Padrões 

Turbidez 

AF 

uT 

Máximo: 1,0 0,15 1,60 0,53 296 296 0 

ST Máximo: 5,0 0,16 2,03 0,93 521 521 0 

RD Máximo: 5,0 0,21 0,58 0,39 11 11 0 

pH 

AF 

- 

Máximo: 8,00 6,28 8,58 7,05 299 297 2 

ST Entre 6,0 e 9,5 6,22 7,49 6,86 532 532 0 

RD Entre 6,0 e 9,5 7,18 7,37 7,28 11 11 0 

Cor aparente 

ST uH – 

(Unid. 

Hazen) 

Máximo: 15,00 0,00 0,00 0,00 270 270 0 

RD Máximo: 15,00 0,00 0,00 0,00 11 11 0 

Flúor 
ST 

mg/L 
Máximo: 1,5 0,01 1,50 0,52 292 292 0 

RD Máximo: 1,5 - - - - - - 

Cloro Residual 
ST 

mg/L 
Máximo: 2,0 0,05 1,56 0,71 294 294 0 

RD Entre 0,2 e 2,0 0,09 0,66 0,46 11 11 0 

Coliformes 

Totais 

ST 
- 

Ausentes - - Ausentes 06 06 0 

RD Ausentes - - Ausentes 11 11 0 

E. Coli 
ST 

- 
Ausentes - - Ausentes 06 06 0 

RD Ausentes - - Ausentes 11 11 0 

Contagem 

Heterotróficas 

ST 
UFC/ML 

- - - Ausentes 06 06 0 

RD Máximo: 500  - - Ausentes 11 11 0 

AF - Água Filtrada 

ST - Água na Saída do Tratamento 

RD - Água na Rede de Distribuição da Cidade 
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                          Maísa Azarias de Oliveira                                                                                José Walter Pereira 
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